（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市丹北镇人民政府
	工程名称
	丹北镇后巷污水处理厂升级改造工程

	设计编号
	2016AW-19

	  1、按照GB50054-2011的5.2.13条要求，复核过电流保护电器的动作特性是否符合第2.5.8条规定，如不符合应采用剩余电流动作保护电器。
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