（给排水）专业第二次复审意见

	建设单位
	丹阳市晶度光学材料研究有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	ZJ2016-070-1

	提供的室外消防总平面中，室内消防厂区主环网在消防泵供水管之间的供水管段上应设阀门。
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	专业负责人
	周玉娟
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	审核人
	周玉娟
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