（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳华海电力有限公司
	工程名称
	燃机热电联产项目综合泵房

	设计编号
	F05161S-S0405

	一、强制性条文

1、消防水泵房的门口应有挡水设施（建规8.1.8条）。

第一次复审意见：回复可行，但应出修改单，问题未闭合！
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	注册师
	高永星
	执业证章号
	3201591-004
	
	
	


