江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2020-627        
项目名称：丹阳市教育局吕叔湘中学迁址

新建项目7#-10#教学楼 

审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
	项目概况
	项目名称
	吕叔湘中学迁址新建项目7#-10#教学楼

	
	建设单位
	丹阳市教育局
	项目地址
	丹凤公园南侧

	
	建筑面积
	7#3595.59㎡/8#3595.59㎡/
9#5561.19㎡/10#5561.19㎡

	建筑总高度
	21m

	
	建筑层数
	地上：5层 地下：1层
	耐火等级
	二级

	
	场地类别
	Ⅲ类
	抗震等级
	二级

	
	结构体系
	框架
	基础形式
	桩基

	
	规 模
	
	工程等级
	公建

	勘察单位
	南京南大岩土工程技术有限公司
	资质等级
	甲级

	设计单位
	南京市建筑设计研究院有限责任公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市教育局
	工程名称
	吕叔湘中学迁址新建项目7#-10#教学楼

	设计编号
	2020-A2-028

	一、工程建设标准强制性条文

无

二、存在的严重安全隐患

无

三、无障碍设计技术审查要点

1、无障碍卫生间内的设施应按照GB50763-2012第3.93-5条补充完整。

四、防渗漏设计

无

五、审查行为

无

六、其他问题

1、根据GB50099-2011第8.1.6条文解释，楼梯间平台护栏髙度应从可踩 踏部位顶面起计算不小于1.1米。设计仅在说明中表述规范对防护栏杆承载力要 求不妥，参照的图集节点难以满足承载力的要求，应按图集提供的相关参数进行 修正。

2、设计说明中,应按苏建科[2017]679号文第三. 3条明确建筑涂料中的有 害物VOCs的含量限值。

3、节能计算时，外窗应分单体按单一立面进行窗墙比计算并满足相应热工 性能要求。


	设计人
	王波
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑设计
	

	专业负责人
	李小鸽
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	审核人
	陈波
	
	
	
	

	注册师
	路晓阳
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市教育局
	工程名称
	吕叔湘中学迁址新建项目7#-10#教学楼

	设计编号
	2020-A2-028

	一、工程建设标准强制性条文

无

二、存在的严重安全隐患

无

三、无障碍设计技术审查要点

无

四、防渗漏设计

无

五、审查行为

无

六、其他问题

1、
设计文件存在多数废止规范。

2、
设计文件梯板计算hO取值有误。



	设计人
	何宏
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	朱金坤/刘斌
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	卢建峰
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	朱金坤
	执业证章号
	
	
	
	


吕叔湘中学迁址新建项目2020-KC-1036（ 勘察 ）专业审查意见

	工程建设标准强制性条文

无 

存在的严重安全隐患

无 

无障碍设计技术审查要点

/
防渗漏设计

/
审查行为

无

其他问题 

无 



	设计人
	曹昭辉

陈昱锦
	专业负责人
	贺锦美
	注册师
	贺锦美


